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Abstrak
Pengolahan limbah Rumah Sakit Jiwa Menur menggunakan Metode Lumpur Aktif
menghasilkan sludge dalam jumlah yang besar dan biaya operasional yang mahal.  Salah satu
alternatif yang dapat diterapkan yaitu dengan sistem Counstructed Wetland melibatkan vegetasi
tanaman dan biologi yang dipandang sebagai pengolahan yang murah dan efesien.Penelitian ini
menggunakan metode eksperimen yaitu mengetahui pengaruh waktu tinggal yang optimum untuk
menurunkan konsentrasi Ammonia (NH3) dan Phospat (PO4) dengan tanaman enceng gondok
(Eichornia Crassipes Solms). Variabel yang digunakan untuk penelitian ini adalah waktu tinggal 24
jam dan 10 jam dengan sistem aliran kontinyu dengan sistem hidroponik. Dari hasil penelitian ini
waktu tinggal 24 jam dapat menurunkan kandungan Ammonia sebesar 95,5 – 97,3%, dan
kandungan Phospat sebesar 88,8 – 90 %. Pada reaktor waktu tinggal 10jam dapat menurunkan
kandungan Ammonia sebesar 34 – 60 %, dan kandungan Phospat 71 – 88,5 %. Untuk itu
disarankan countructed wetland yang paling optimum adalah dengan waktu tinggal 24 jam.
Kata Kunci : Air limbah Rumah Sakit, Ammonia (NH3), Enceng Gondok (Eichornia Crassipes
Solms), Phospat (PO4)
PENDAHULUAN
Mengacu pada permasalahan pada
pengolahan limbah medis RS Jiwa Menur
yang menggunakan metode lumpur aktif
menghasilkan sludge dalam jumlah yang
besar dan biaya operasional yang mahal,
salah satu alternatif yang dapat digunakan
ialah dengan memanfaatkan vegatasi
tanaman dan dalam pengolahan limbah yaitu
dengan metode Wetland yang dinilai murah
dan efesien. Tetapi metode wetland
memerlukan lahan yang luas maka peneliti
mencoba untuk mengurangi Td(waktu
tinggal) pada reaktor, tujuan mengurangi Td
(waktu tinggal) tersebut agar luas reaktor
wetland dapat diperkecil.
METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan adalah
penelitian eksperimen dengan menggunakan
variabel bebas, waktu tingal 24 jam dan 10
jam dan variabel terikat konsentrasi NH3 dan
PO4. Air limbah yang diolah air limbah yang
berasal dari limbah Rumah Sakit jiwa menur,
perencanaan debit yang akan masuk
kedalam reaktor 0,7625   m3/hari dengan
aliran kontinyu. Dengan desain dimensi
reaktor waktu tinggal 24jam: Tinggi air (t) =
0,15 m, Panjang reaktor (p) = 2,95 m, Lebar
reaktor (l) = 1 m, dan debit (Q)  = 0,0184
m3/jam = 0,307 l/menit. Dimensi reaktor
dengan waktu tinggal 10jam : Tinggi air (t)=
0,15 m, Panjang reaktor (p) = 1,2 m, Lebar
reaktor (l)= 1 m, dan debit (Q) = 0,018
m3/jam  = 0,3 l/menit.
Gambar 1 Desain Reaktor
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Enceng gondok (Eichornia Craaspes
Solms) yang digunakan seragam dengan
kisaran panjang daun 5 – 15 cm, lebar daun
5- 15 cm, dan panjang akar 5 – 15 cm dan
pada setiap reaktor tiap barisnya diberi 3
tanaman dengan jarak 30 cm pengaturan
tanaman diatur sedemikian rupa agar
jaraknya sama satu dengan yang lain, agar
mikroorganisme bisa beradaptasi dengan
baik karena udara bisa mengalami sirkulasi
dengan baik. Sebelum penelitian dimulai
Enceng gondok (Eichornia Craaspes Solms)
dilakukan proses aklimatisasi, bertujuan
memberi waktu tanaman beradaptasi
dengan lingkungan yang baru dan
mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik
diakar Enceng gondok (Eichornia Craaspes
Solms). Proses aklimatisasi ini dilakukan
pada 26 November – 3 Desember 2012,
aklimatisasi dihentikan karena tanaman
sudah dirasa sudah beradaptasi dengan
lingkungan barunya dan akar tanaman
sudah berlendir menandakan bahwa
mikroorganisme berkembang biak dengan
baik. Proses pengambilan sampel untuk
analisis ammonia (NH3) dan Phospat (PO4)
dilaksanakan selama 3  kali dikarenakan
selama 3 kali pengambilan sampel berturut –
turut tersebut penurun kandungan ammonia
(NH3) dan Phospat (PO4) cukup besar.
Penelitian ini menggunakan analisis data
kuantitatif, dimana data hasil penelitian
waktu tinggal Td 10 jam dan Td 24 jam yang
paling efektif dalam menurunkan Konsentrasi
Ammonia (NH3) dan Phospat (PO4), diolah
secara Analisa Deskriptif Di lakukan analisa
hasil penelitian dengan melakukan
pencatatan hasil Waktu tinggal yang paling
optimum,angka penurunan konsentrasi
Ammonia (NH3), Phospat (PO4),
pertumbuhan tanaman pada saat penelitian.
HASIL PENELITIAN
Hasil Pengambilan Effluen
Hasil analisa pengambilan effluen
digunakan untuk mengetahui berapa
Prosentase (%) penurunan Konsentrasi
Ammonia (NH3), Phospat (PO4), pH dan
Suhu pada Effluent sesudah pengolahan
dengan metode Counstructed wetland
menggunakan Tanaman Enceng Gondok
(Eichornia crassipes Solms), Tabel hasil
analisa dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel I
Hasil Konsentrasi Awal Effluent Yang Sudah Diolah MelaluiMetode Counstructed Wetland
MenggunakanTanaman Eceng Gondok (Eichornia crassipes Solms) Reaktor 1  Td 24jam
No Tanggal
Parameter Parameter Influent(mg/l)
Parameter
Effluent (mg/l)
Prosentase
Penurunan (%)
PH Suhu(0C) NH3 PO4 NH3 PO4 NH3 PO4
1. 5 – 12 - 12 7 27 0,6121 0,6428 0,0162 0,0714 97,3 88,8
2. 6 – 12 – 12 7 27 0,3296 0,7368 0,0146 0,0763 95,5 89,6
3. 7 – 12 – 12 7 27 0,4199 0,5103 0,0131 0,048 96,8 90
Tabel IV.21
Hasil Konsentrasi Awal Effluent Yang Sudah Diolah MelaluiMetode Counstructed Wetland
MenggunakanTanaman Eceng Gondok (Eichornia crassipes Solms) Reaktor 2 Td 10jam
No Tanggal
Parameter ParameterInfluent (mg/l)
Parameter
Effluent (mg/l)
Prosentase
penurunan
(%)
pH Suhu(0C) NH3 PO4 NH3 PO4 NH3
PO4
1. 5 – 12 - 12 7 27 0,6121 0,6428 0,2441 0,1853 60 71
2. 6 – 12 – 12 7 27 0,3296 0,7368 0,1351 0,084 59 88,5
3. 7 – 12 – 12 7 27 0,4199 0,5103 0,143 0,0763 34 85
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Grafik Perbandingan Penurunan Konsentrasi NH3 dan PO4 Pada Reaktor 1 Dan 2 Yang
Sudah Melalui Metode Counstructed Wetland Menggunakan Tanaman Eceng Gondok
(Eichornia crassipes Solms).
Grafik perbandingan penurunan konsentrasi ammonia (NH3) dan Phospat (PO4) pada
reaktor 1 dan 2, digunakan untuk mengetahui waktu tinggal pada reaktor kesatu atau reaktor
kedua yang lebih efektif dalam menurunkan Ammonia (NH3) dan (PO4). berikut ini :
Gambar 2 : Perbandingan Penurunan Konsentrasi NH3 dan PO4 Pada Reaktor 1 dan reaktor
2 Dengan Menggunakan Metode Counstructed wetland
menggunakanTanaman Eceng Gondok (Eichornia crassipes Solms)
PEMBAHASAN
Aliran limbah cair didalam reaktor
melalui akar dan masuk ke dalam tumbuhan
serta keluar ke udara sebagai aliran
transpirasi adalah penting dalam pengolahan
limbah cair. Aliran transpirasi ditambah aliran
evaporasi (evapotranspirasi) dari dalam
reaktor menghasilkan penurunan limbah cair
yang dibuang ke lingkungan. Hasilnya
adalah jumlah zat – zat kimia yang teralirkan
melalui akar lebih sedikit yang keluar melalui
daun, zat – zat dalam tumbuhan dapat
memberi efek negative bagi pertumbuhan
tanaman. Zat – zat kimia dilepaskan
semuanya ke udara melainkan sebagian
mengalami ikatan dengan lignin tumbuhan
(lignifikasi) atau mengalami transformasi
menjadi bentuk lain. Dimana, berdasarkan
hasil analisa laboratorium konsentrasi
Ammonia awal dalam limbah cair domestik
sebesar 0,6121 mg/l dan konsentrasi
Ammonia dalam limbah cair domestik
setelah dilakukan pengolahan melalui sistem
Counstructed wetland pada reaktor pertama
dengan Td 24jam mengalami penurunan
sebesar 97,3 %, dan reaktor kedua dengan
Td 10 jam mengalami penurunan sebesar
60%.
Konsentrasi awal Phospat limbah
cair domestik adalah 0,6428 mg/l setelah
dilakukan pengolahan melalui sistem
Counstructed Wetland pada reaktor pertama
dengan Td 24 jam mengalami penurunan
sebesar 88,8%, dan reaktor kedua dengan
Td 10 jam mengalami penurunan sebesar 71
%. Pertumbuhan reaktor wetland pertama
dengan  rata – rata pertumbuhan enceng
gondok (Eichornia crassipes Solms) 0,17 cm
pada pertumbuhan panjang daun,
pertumbuhan rata – rata 0,14 cm pada
pertumbuhan lebar tanaman, pertumbuhan
rata – rata 0,3 cm pada lingkar batang, dan
pertumbuhan rata – rata 0,38 cm pada
pertumbuhan akar tanaman. Pertumbuhan
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reaktor wetland kedua dengan rata – rata
pertumbuhan enceng gondok (Eichornia
crassipes Solms) 0,12 cm pada
pertumbuhan panjang daun, pertumbuhan
rata – rata 0,11 cm pada pertumbuhan lebar
tanaman, pertumbuhan rata – rata 0,29 cm
pada lingkar batang, dan pertumbuhan rata –
rata 0,4 cm pada pertumbuhan akar
tanaman. pH sangat penting dalam proses
aklimatisasi dikarenakan dapat
mempengaruhi pertumbuhan bagi
mikroorganisme yang akan mengurai limbah
domestik yang menempel pada sela – sela
akar enceng gondok (Eichornia crassipes
Solm). pH pada reaktor wetland dilakukan
pengontrolan tiap hari untuk menjaga agar
pertumbuhan tanaman enceng gondok
(Eichornia crassipes Solms) dapat
bertumbuh dengan baik, karena pH yang
rendah ataupun yang tinggi dapat
berpengaruhi pertumbuhan enceng gondok
(Eichornia crassipes Solms) dan
mikroorganisme yang berada didalam
reaktor. Karena itu, limbah harus dilakukan
pengontrolan tiap harinya, agar pH dalam
kondisi yang normal 6 – 8. pH yang optimum
untuk pertumbuhan enceng gondok
(Eichornia crassipes Solms) yaitu 4,5 – 7.
Suhu pada reaktor tidak kalah
pentingnya, dengan pH pada reaktor wetland
karena suhu berpengaruh terhadap
mikroorganisme dan kecepatan reaksi kimia
serta biokimia dalam proses biologis. Bila
suhu menurun, kecepatan reaksi akan lebih
rendah, dengan demikian penggunaan
substrat oleh mikroorganisme juga akan
berkurang. Hal ini sesuai dengan suhu
ruangan dan suhu optimum pertumbuhan
enceng gondok (Eichornia crassipes Solms)
yaitu 25 – 350C. Ammonia (NH3) merupakan
senyawa nitrogen yang menjadi NH4+ pada
pH rendah dan disebut ammonium.
Ammonia sendiri berada dalam keadaan
tereduksi   (-3). Ammonia dalam air
permukaan berasal dari buangan limbah cair
rumah tangga terutama dari air seni dan
tinja, juga dari hasil proses oksidasi zat
organic (HaObCcNd) secara mikrobiologis,
yang berasal dari air alam atau buangan
limbah cair industri dan buangan penduduk.
Kadar ammonia yang tinggi pada air badan
air selalu menunjukkan adanya pencemaran.
NH3 tersebut dapat dihilangkan sebagai gas
melalui proses aerasi atau reaksi dengan
hipoklorit HOCl atau kaporit dan sebagainya,
hingga menjadi kloramin yang tidak
berbahaya atau sampai menjadi N2. Dalam
pengolahan limbah cair domestik
menggunakan sistem counstructed wetkand
ini, penghilangan senyawa nitrogen
dilakukan oleh bakteri melalui proses
amonifikasi, nitrifikasi dan denitrifikasi.
Tanaman akuatik yang digunakan
yaitu eceng gondok (Eichornia crassipes
Solms) terutama pada bagian akar
merupakan tempat mikroorganisme dan
memasok oksigen melaui rizosfer sehingga
dapat mendukung pertumbuhan bakteri
aerob. Tumbuhan yang mati dapat menjadi
dapat dimanfaatkan oleh bakteri sebagai
sumber energi untuk proses
denitrifikasi.Selama pengambilan sampel
pada tanggal 5 – 7 Desember 2012
konsentrasi Ammonia (NH3) pada masing –
masing reaktor tidak stabil dalam penurunan.
Hal ini mungkin disebabkan oleh konsentrasi
Phospat (PO4) lebih tinggi daripada
Ammonia (NH3), sehingga Ammonia (NH3)
tidak dapat diserap lebih maksimal seperti
halnya dengan hari pertama pengambilan
sampel. Hal ini juga diperkuat dengan
pertumbuhan bunga yang lebih cepat dari
pada pertumbuhan tanaman yaitu eceng
gondok (Eichornia crassipes Solms),
dikarenakan sifat dari Phospat yang dapat
merangsang pertumbuhan bunga. Menurut
SK Gub Jatim No.61 Tahun 1999 tentang
nilai Maximum Ammonia dalam air limbah
cair Rumah Sakit ialah 0,1 mg/l, maka
counstructed Wetland dalam reaktor dengan
waktu tinggal 24 jam dapat memenuhi
kriteria tersebut karena nilai ammonia
berkisar antara 0,013 – 0,016 mg/l. Phosphat
hadir umumnya dalam bentuk terlarut
tersuspensi atau terikat di dalam sel
organisme dalam air.
Dalam limbah cair senyawa
phosphat dapat berasal dari buangan limbah
cair hasil kegiatan rumah tangga, industri,
dan aktivitas pertanian. Sedangkan phosphat
organik terdapat dalam limbah cair domestik
dan sisa makanan. Phosphat organik dapat
terjadi dari ortofosfat yang terlarut melalui
biologis karena baik bakteri maupun
tanaman menyerap phosphat dari untuk
keperluan pertumbuhannya. Dalam reaktor
sistem Counstructed Wetland ini eceng
gondok (Eichornia crassipes Solms),
phospat sudah terurai menjadi molekul yang
lebih sederhana yaitu ortofosfat. Sehingga
dapat digunakan oleh tumbuhan eceng
gondok (Eichornia crassipes Solms) dan
mikroorganisme untuk pertumbuhan sendiri.
Menurut SK Gub Jatim No.61 Tahun 1999
tentang nilai Maximum Phospat dalam air
limbah cair Rumah Sakit ialah 2 mg/l, maka
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counstructed Wetland dalam reaktor dengan
waktu tinggal 24 jam dapat memenuhi
kriteria tersebut karena nilai Phospat
berkisar antara 0,04 – 0,076 mg/l. Waktu
tinggal yang optimum dalam menurunkan
kandungan Ammonia (NH3) dan Phospat
(PO4), dalam sistem Counstructed Wetland
ini eceng gondok (Eichornia crassipes Solms
dalam kedua reaktor tersebut ialah 24 jam
dikarenakan penurunan kadar ammonia
(NH3), dan Phospat (PO4) sebesar 95,5 –
97,3 % untuk penurunan Ammonia (NH3)
dan 88,8 – 90 % untuk penurunanan
Phospat (PO4). Dan pada reaktor pertama
waktu tinggal 24 jam tumbuhan enceng
gondok (Eichornia Crassipes Solms)
mengalami siklus proses fotosintesis yang
lebih lama yaitu 24 jam, dan waktu kontak
limbah dengan enceng gondok lebih lama
dari pada reaktor kedua yang hanya 10 jam.
SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Waktu Tinggal (Td) 24 jam pada
Counstructed Wetland menggunakan
tanaman Eceng Gondok (Eichornia
crassipes Solms) dapat menurunkan
Ammonia (NH3) sebesar  95,5 – 97,3 %, dan
terhadap Phospat (PO4) sebesar 88,8 – 90
%. Waktu Tinggal (Td) 10 jam pada
Counstructed Wetland menggunakan
tanaman Eceng Gondok (Eichornia
crassipes Solms) dapat menurunkan
Ammonia (NH3) sebesar 34 – 60% , dan
terhadap Phospat  (PO4) sebesar 71 –
88,5% Waktu tinggal (Td) yang optimum
dalam Penurunan kadar Ammonia (NH3) dan
Phospat (PO4) paling tinggi penurunannya
dengan menggunakan Counstructed
Wetland media Eceng Gondok (Eichornia
crassipes Solms) terjadi pada waktu tinggal
24 jam.
Saran
Untuk penelitian selanjutnya agar
pengambilan sampel dilakukan sampai 1
Counstructed Wetland menggunakan
tanaman Eceng Gondok (Eichornia
crassipes Solms) benar – benar jenuh,
sehingga dapat di peroleh pencerapan yang
optimum pada Eceng Gondok (Eichornia
crassipes Solms).Untuk penelitian
selanjutnya, hendaknya diukur luas
permukaan tanaman agar mengetahui
kapasitas tumbuhan dalam menurunkan
pencemar.
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